] Republika Hrvatska
? Hrvatski zavod za javno zdravstvo e 025 HAA
§ ;

i Sluzba za zdravstvenu ekologiju N
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu N
HZJZ Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb A
SR Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 02.08.2024.

Broj ispitnog izvjestaja: 241559 Oznaka uzorka: 2472/24
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrodnju, anal.br. 24/04985, Brod Moravice
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE,
Naruditelj: Zdravstveno-ekoloski odjel, Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi, KreSimirova 52 a,
51000 Rijeka
Tip zahtjeva: Ugovor, Ur, br.: 117-15-150-24-1, Klasa: 900-01/24-15/16
Datum zahtjeva: 27.06.2024.
Uzorkovaolla: Narugitelj Lokacija: Brod Moravice
Datum/vrijeme uzorkovanja: - Datum/vrijeme dostave: 27.06.2024, (11:00)
Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - MiZ_Provedba dodatnog pra¢enja HAAS i bisfenol A
Poéetak ispitivanja: 01.07.2024. Kraj ispitivanja: 02.08.2024.
KONACNA OCJENA: SUKLADNO

Voditelj Sluzbe
dr.sc. Pavle Jeli¢i¢, dr.med.

Dostaviti:

1. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE, Zdravstveno-ekoloski odjel, Odsjek
za kontrolu voda za pice i voda u prirodi
Kredimirova 52 a, 51000 Rijeka

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjesta] rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i poipisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ®, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja | nije obuhvaceni podrucjem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjermna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 5% razinu pouzdanosti.
7) Rezultali izraZenl kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca | doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odriée odgovarnosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecali na valjanost rezullata.
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__Broj ispitnog izviestaja: 241559 Oznaka uzorka: 2472/24

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak ispitivanja: 01.07.2024. Kraj ispitivanja: 02.08.2024.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrodnju, anal.br. 24/04985, Brod Moravice
Mjerna i Ocjena
Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat neslg, MDK ispravnosti
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-61,
Bisfenal A lzdanje: 1/0, 10.6.2022., modificirana HRN pgll <075 - 25 DA
EN ISO 18857-2-2012
Halooctene kiseline - Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, ~
Monoklorooctena kiselina _ lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 polL <10 - QR
Halooctene kiseline - Diklorooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,
kiselina - lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 Halt 18 0.3 . RA
Halooctene kiseline - Triklorooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,
kiselina " izdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 Hgh. 11 0.2 : DA
Halooctene kiseline - Vlastita meloda, Oznaka: P-VODE-57, :
Monobromooctena kiselina - lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 HolL <07 - B
Halooctene kiseline - Dibromooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,
kiselina = lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 HglL 0.5 O : 0A
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,
Halooctene kiseline (HAAS) m fzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 pall 34 0.8 60 DA

1IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu | (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrodnju (NN 64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzirna vode namijenjene za
liudsku potrosnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleZznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovié univ.mag.ing.techn.aliment.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -
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