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Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi. otpadnih voda,
otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju
KreSimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737. 051/358-735
e-mail: ekologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

Sluzbeni laboratorij za obavljanjc analiza voda za ljudsku potrodnju prema RjeSenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/1-541-02/19-03/10, Urudzbeni broj:
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. OvlaSteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (povrsinske, podzemne i otpadne vode te
sedimenta) prema RjeSenju Ministarstva zatite okolida i energetike, Klasa UP/I-325-07/20-02/06; Urudzbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22. srpnja 2020.
Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluzbenih analiza hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa UP/1-322-01/17-01/110;
Urudzbeni broj: 525-10/0729-18-4 od 12. studenog 2018. Ovlasteni laboratorij za obavljanje strugnih poslova zaStite okoliSa prema RjeSenju Ministarstva
zadtite okolisa i prirode, Klasa: UP/I 351-02/15-08-68: Urudzbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rjesenju Ministarstva zastite okolida i
prirode, Klasa; UP/l 351-02/15-08-94; Urudzbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RjeSenje Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja za
obavljanje djelatnosti pracenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351-02/20-08/14 Urudzbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020.: RjeSenje Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja za obavljanje djelatnosti pra¢enja emisija one€i¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15
Urudzbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. RjeSenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje djelatnosti poslova zadtite na radu,
osposobljavanje za ZNR, izrada procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih ¢imbenika u radnom okolidu Klasa: UP/I-115-01/19-01/01 Urbroj:
524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljace 2020.

Rijeka, 23.11.2020.

Narudéitelj :

Zahtjev :

Vrsta uzorka:

Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzimanja uzorka :
Analiza zapodleta:
Uzorkovanje proveo/la:

Podaci o uzorku:
Stari Laz, k.br.9

Ocjena sukladnosti rezultata:

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiti¢ki broj : 20/0593a

RH DrZavni inspektorat

Sanitarna inspekcija

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije

SluZba za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka
Riva 10

51000 Rijeka

Monitoring Ministarstva zdravstva

Voda za ljudsku potro3nju nakon prerade

Z0 Stari Lazi, preradena voda - Stari Lazi
17.11.2020. u 9.00 Vrijeme dostave uzorka:
17.11.2020. u 14,10 Analiza zavr§ena:
djelatnik Zavoda Sukladno planu OB 10-200

17.11.2020. u 14,00
19.11.2020. u 12,00

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro3nju (NN 56/13, 64/15, 104/17,115/18,16/20) uzorak je prema ispitivanim
parametrima SUKLADAN Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro$nju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, NN

39/20).
Voditelj Odsjeka ! h Voditelj Odjela
A\ M # o
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing. Mr.sc. Alb atfunar, dipl.sanit.ing.
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Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

OB 51-200, Izdanje 2

Pokazatelj Metoda _Mjernajedinica  MDK**  Reaultat  Sukladno

[zodrin HRN EN ISO 6468:2002* ug/L. 0.10 < 0,020 Da

Dimetoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorpirifos HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*%

Klorpirifos- metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Kumafos HRN EN IS0 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Malaokson HRN EN [SO 12918:2002 i ug/LL 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Malation HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Ometoat HRN EN ISO 12918:2002 i ug/LL 0.10 < 0.020 Da
10695:2002%

Pirimilos- metil HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002*

Klorfenvinfos HRN EN IS0 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002*

Fosetil HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
HRN EN 1SO 10695:2002

Glifosat IS0 16308:2014 ug/L < 0.030

Atrazin HRN EN 1SO 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
HRN EN ISO 12918:2002%

Simazin HRN EN ISO 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
HRN EN ISO 12918:2002*

Terbutilazin HRN EN IS0 10695:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
HRN EN ISO 12918:2002*

Desetilatrazin HRN EN IS0 12918:2002 i ug/l 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Desethyl atrazin HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Deisopropyl atrazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

. 10695:2002

Desethyl terbuthylazine HRN'EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Descthyl deisopropyl HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

atrazine 10695:2002

2- hydroxy- atrazine HRN EN IS0 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002
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Hydroxy simazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Hydroxy - terbuthylazine HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Desethyl - 2 - hydroxy HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

atrazine 10695:2002

Metribuzin HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Bentazon HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

2.6- dichlorobenzamide HRN EN 1SO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002%*

24D HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Diuron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

MCPA HRN EN ISO 12918:2002 i ug/LL 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Bromacil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L, 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Mecoprop HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L. 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

lzoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Desmethylisoproturon HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Pendimetalin HRN EN [SO 12918:2002 i ug/LL 0.10 < 0,020 Da
10695:2002%

Linuron HRN EN 180 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Klorotoluron HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0.020 Da
10695:2002

Dimetenamid-p HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Dikamba HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Prosulfokarb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Mankozeb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/l. 0.10 < 0,020 Da
HRN EN IS0 10695:2002

Propineb HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
HRN EN ISO 10695:2002

Tiofanat metil HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da
10695:2002

Tebukonazol HRN EN ISO 12918:2002 i ug/L 0.10 < 0,020 Da

10695:2002
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Azoksistrobin

Folpet

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

Acetoklor

Acetoklor ESA

Acetoklor OXA

S- metolaklor

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

HRN EN 1S0 12918:2002 i
10695:2002

Metolachlor OXA

Metolachlor ESA

Dostaviti :

Napomena:

1
2
3
4
5
6
B
8

HRN EN 1SO 12918:2002 i
10695:2002

HRN EN ISO 12918:2002 i
10695:2002

OB 51-200, Izdanje 2
[ 3

ug/L 0.10 0,020 Da
- ug/L 0.10 0.020 Da
- ug/L 0.10 0.020 Da
ug/L 0.10 0,020 Da _
ug/L 0.10 0,020 Da
u_g/L 0.10 0,020 Da
ug/LL 0.10 0.020 Da
ug/L 0.10 (},(}20_ ;Ja
Vaoditelj Odsjeka

Kraj izvjestaja o ispitivanju

f lli~

Izv.prof.dr.sc. A]*}(sandar Bulog, dipl.sanit.ing.

KOMUNALAC- vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173
DELNICE

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
. Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvriitelja, niti koristiti u reklamne svrhe,
. Akreditirane metode u lzvjeStaju o ispitivanju oznadene su zvjezdicom (*),

. Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije ozna¢ene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

. Laboratorij se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je Naru¢itelj naveo u vezi dostavljenog uzorka (#).
. Dvije zvjezdice (**) oznatavaju maksimalno dopustenu koncentraciju (MDK) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

. Mjerna nesigurnost je izrazena kao prosirena mjerna nesigurmost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavija 95%-tnu razinu pouzdanosti.
. Ocjena sukladnosti prema postupku P 4-200, izrazena u ovom IzvjeStaju je izvan podrucja akreditacije u slu¢aju da svi parametri nisu akreditirani
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